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MECANISMES

p Base d'endoll simple 16A 1l + TT

o Interruptor senzill

b= Base d'endoll simple 16A Il + TT. Estanc
3 Interruptor senzill. Estanc

®®®0w>‘@§

=l
> >

EERN|

Interruptor commutador

Interruptor de creuament

Sensor regulador PHILIPS model OCCUSWITHC RALI LRM 2070
Sensor presencia PHILIPS model OCCUSWITHC RALI LRM 1080
Sensor presencia PHILIPS model OCCUSWITHC RALI LRM 1070
Video porter automatic. Unitat exterior

Video porter automdatic. Unitat interior

Presa doble de veu + dades

Polsador accionament comportes motoritzades ventilacid
Punt de treball a la paret composat per:

- 4 bases d'endoll simple 16All + TT
- 2 bases d'endoll simple 16All + TT circuit SAI
- 2 preses dobles de veu + dades

PT1 Punt de treball al terra composat per:
- 4 bases d'endoll simple 16All + TT
- 2 bases d'endoll simple 16All + TT circuit SAI
- 2 preses dobles de veu + dades

ENLLUMENAT

Lluminadria encastada en fals sostre (60x60cm)
PHILIPS RC127B LED34S/840 PSU WL60L60 OC 41W

E Lluminadria encastada en fals sostre (60x60cm)
PHILIPS RC127B LED34S/840 PSD WL60L60 OC 41W regulable

Downlight encastable al fals sostre PHILIPS RC127V LED 34S/830 PSV
@ Downlight encastable al fals sostre PHILIPS RC127V LED 34S/830 PSD

Downlight per a exteriors
Lluminaria de superficie estanca PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840 57 W
Lluminadria de superficie estanca PHILIPS WT120C LED40S/840 PSD L1200

Aplic de paret circular LED W120V LED12S/840 PSR WH 18W
Balissa estanca per a exteriors SIMES BLINKER 12,5W

E+S e I -

[ad Enllumenat d'emergencia i senyalitzacio
S , o . - .
IEI Enllumenat d'emergencia i senyalitzacié per exteriors

CANALS

L 1 Sofata metaldica tipus "Rejiband (Electricitat]
|:| Safata metdllica tipus "Rejiband (Senyal)

TERRES
. Piqueta presa de terra 2m @14 mm
@ Conductor nu de Cu de 35 mm?
INTRUSISME

Detector volumeétric
Teclat activacié alarma
Sirena exterior Optico/acUstica

)

PROJECTE:
INSTAL -LACIONS DE L"ARXIU

COMARCAL DE LES GARRIGUES

EMPLACAMENT:

RAVAL DEL CARME, NUM. 131
25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)

PLANOL: NUMERO:
INSTAL LACIO ELECTRICA
PLANTA SOTERRANI [
DATA: ESCALA:
Desembre 2.017 1/100

EXPEDIENT:

TITULAR:
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

AUTOR DEL PROJECTE:

GABRIEL GARRIGA GODIA
Enginyer Técnic Industrial - Col legiat NUm. 16513-L

16064











SUPERFICIES PLANTA BAIXA CANONADES REFRIGERANT
--------------- Canonada refrigerant liquid

SUPERFiCIES UTILS . mmem=———- Canonada refrigerant gas
1 Aula-Sala polivalent 128.70 m? Canonada desguas condensats de PVC @32
2 Sala de consulta 55.27 m? CLIMATITZACIO. EQUIPS
3 Despatx de direcci6 30.40 m* ©) Unitat interior climatitzacié fipus cassette MITSUBISHI PLFY P15VFM-E
4 Despatx personal técnic i administratiu ® Unitat interior climatitzacié tipus cassette MITSUBISHI PLFY P20VFM-E
Sala de classificacio i ordenacié ® Unitat interior climatitzacié tipus cassette MITSUBISHI PLFY P32VFM-E
de la documentacioé 40.11 m? ®@ Unitat interior climatitzacié de conductes MITSUBISHI PEFY P32VMA-E
5 Sala de digitalitzacio 5.74 m? ® Unitat interior climatitzacié de conductes MITSUBISHI PEFY PSOVMA-E
6 Magatzem 9.28 m? @ Recuperador enk::tlpﬁc LGH 100RVX-E
7 Bala de recepcis 44.10 m* Eii;f 'irt(;?grr cel:ﬂﬂcofg t'Qs OsR ;/p)T'_fEMITSUBISHI MSZ-FH25VE
1.00 Des de 3.45 . . . R itati i i itzacié tipu i -
° lanta soterrani o 8  Salade desinsectaci6 i desinfeccio 17.76 m ® Deshumidificador CHARMEX FSW63
e 9  Office _ 11.72m © Humidificador CHARMEX TR-B450
- T S 10 Serveis personal de I'arxiu 12.16 m* ® Unitat exterior climatitzacié MITSUBISHI PUHY P200YKB-AT
" S S e i e .' A :: 5 11 Magatzem de material i Unitat exterior climatitzacié MITSUBISHI PUHY P250YKB-AT
Connexié a xarxa i :‘35‘8‘ fr _1 '-:%-'-1 O espais per I'equip de neteja 11.37 m? © Unitat exterior climatitzacié MITSUBISHI MUZ-FH25VE
de sanejament —~ 15 Wﬁ'f‘i‘,;ﬁ(”ﬂ | 13  Escales 11.14 m? Comandament local MITSUBISHI PAR-31 MAA
~ |  rhr— AT 14  Serveis 9.79 m? Control centralitzat climatitzacié MITSUBISHI AT-508
. 3 o ‘:Hk | Eé?gigbép%?tigs%)ggg?sr 15 Despatx Centre Estudis de les Garrigues 19.80 m?
de sanejement | | s e s I | 16 Circulacio 94.79 m?
I 17  Vestibul d'independéncia 9.21 m?
\
S s oy o S S S } SUPERFICIE CONSTRUIDA 511.68 m?
| pati del magatzem 32.72 m?
i | pati de la sala polivalent 54.57 m?
L e T A St e e e e L e T e e T e Vi |
: — i I
| \D . 3/4 IR ‘
H deshumidificador en P1 ‘ dgsshu(?nidificoddrs erﬁ' PT | [ [ [ [ [ [ [ |
H A previsi6 unitat \ L1 H H H H H H H H !
i interior en P. Primera | ‘
! HREEEEEEEN |
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. | 05 | HEEEREEEEN \
\ \ Connexié a xarxa de ) \ PROJECTE:
\ ‘ sanejament en P. Soterrani L ‘ |NSTA|_ LAC|ONS DE L’ARX|U
\ | | '
- \\ ] \ — I — \ COMARCAL DE LES GARRIGUES exPeDIENT: 16064
\ i \
~ } } EMPLACAMENT: TITULAR:
| | RAVAL DEL CARME, NUM. 131 AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
\ \ 25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)
| Jooooao
\ \ . .
| | PLANOL: NUMERO: AUTOR DEL PROJECTE:
\ \ AN CLIMATITZACIO DISTRIBUCIO TUBS
PLANTA BAIXA 110
DATA: ESCALA:
Desembre 2.017 1/100

GABRIEL GARRIGA GODIA
Enginyer Técnic Industrial - Col legiat NUm. 16513-L











SUPERFICIES PLANTA PRIMERA CANONADES REFRIGERANT

--------------- Canonada refrigerant liquid

SUPERFICIES UTILS ettt Canonada refrigerant gas
21 Diposit general-1 117.47 m? Canonada desguds condensats de PVC @32
22 Diposit general-2 117.41 m? CLIMATITZACIO. EQUIPS
23 Diposit general-3 135.65 m? o
24 Diposit general-4 117.47 m? O Unitat interior climatitzacio tipus cassette MITSUBISHI PLFY P15VFM-E
- e -p g ) ® Unitat interior climatitzacié tipus cassette MITSUBISHI PLFY P20VFM-E
Connexié a xarxa Previsié unitat interior 25 Circulacio 5.89 m?
de sanejament refrigeracio sala . .. ' ) ® Unitat interior climatitzacio tipus cassette MITSUBISHI PLFY P32VFM-E
26  Circulacié 14.85m @ Unitat inferior climatitzacié de conductes MITSUBISHI PEFY P32VMA-E
2 'm 27 Circulacié 23.30 m* ® Unitat inferior climatitzacié de conductes MITSUBISHI PEFY PBOVMA-E
/ h 28 Circulacié 1.83 m? ® Recuperador entdlpic LGH 100RVX-E
) \ \ 29 Diposit grans formats 23.69 m? @ Recuperador entdlpic LGH 200RVX-E
it oxterior 5 30 Diposit material fotografic 21.54 m? Unitat interior climatitzacié tipus split MITSUBISHI MSZ-FH25VE
'én P. Baixa //’ | ‘ | AN 31 Visua“tzacié 10.14 m2 @ Deshumidificador CHARMEX FSWé63
, | - . (] Humidificador CHARMEX TR-B450
29 SUPERFICIE CONSTRUIDA 7 » ® Unitat exterior climatitzacié MITSUBISHI PUHY P200YKB-A1
23 24 ) o u u 03.00 m Unitat exterior climatitzacié MITSUBISHI PUHY P250YKB-A1
S Beron Soberta © Unitat exterior climatitzacié MITSUBISHI MUZ-FH25VE
| (Veure secci6 fransversal) Comandament local MITSUBISHI PAR-31 MAA
Control centralitzat climatitzacié MITSUBISHI AT-508
CLIMATITZACIO. AIRE
Situacié caixes ventilacié . .
L N en obertures a coberta Conducte impulsié aire
. . |®/ Conducte retorn aire
Caixas venfiacid a9 }ﬁ D1 D|f4uso.r aire gf)os:lrof 60x60
en obertura coberta I . Reixa impulsid aire
(Veure seccib transversal) | J a RR Rei .
R. eixa reforn aire
W a VENTILACIO
O Extractor S&P SILENT-100 CZ
‘ ‘ HH ‘ \ ©@ Ventilador S&P CVB/4 180/180 N
@ Ventilador S&P CVAB/4 2000/315 N D
R.A Reixa aportacié aire
Reixa extraccié aire
Conducte aportacio aire
M M Conducte extraccio aire
@ R-xx Detector de CO2 per accionament recuperador "xx" de ventilacid
L] [
SECCIO TRANSVERSAL EDIFICI. E=1/200
A
(D PROJECTE:
A o N INSTAL LACIONS DE L'ARXIU
| - (1) COMARCAL DE LES GARRIGUES ExPEDENT: 16064
77777777777777777777777777777777 N >
. - _ g EMPLACAMENT: TITULAR:
\ 28 \ .
FE— I I e @ RAVAL DEL CARME, NUM. 131 AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
(25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)
W PLANOL: NUMERO: AUTOR DEL PROJECTE:
CLIMATITZACIO DISTRIBUCIO TUBS
PLANTA PRIMERA 111
DATA: ESCALA:
Desembre 2.017 1/100

GABRIEL GARRIGA GODIA
Enginyer Técnic Industrial - Col legiat NUm. 16513-L











Sifons generals registrables Des de Des de Des de
xarxa sanejament P. coberta P. coberta P. coberta
FR Pl DU -
Connexid a xarxa municipgl T @40
de sanejoment aigies pluvjals ! ! 250 240 250
I I IN
Connexid a xarxa municipdl @200 |4 } _ @200 @200 P @200 @200 @200 @200 @110 » @110 I
de sanejament aigUes residuals < <4 (R} < < \GAB < R | | Condensats unitats
L"*J IN @110 @110 || inferiors climatitzacio Des de Des de
I @110 L P. coberta terrassa sugerjor
@110
T
A [ PI
| @40
|
Q
Q
SANEJAMENT
Condensats unitats . .
———— inferiors climatitzacié — Canonada sanejament residuals de PVC
'rDeerrSa(:seo superior |:| ! ! Canonada sanejament pluvials de PVC
| | o Desguas residuals aparell
L Desguds pluvials
[R] Registre canonades sanejament
Des de
terrassa sugeror
Des de P. Baixa, desguds
condensats climatitzacié
A
@ T
Condensats unitats
240 o i i interiors climatitzacié
Des de I a I I I L I
terrassa superior
A
(D PROJECTE:
N INSTAL ‘LACIONS DE L'ARXIU
G% COMARCAL DE LES GARRIGUES ExpeDENT: 16064
_ g EMPLACAMENT: TITULAR:
@ RAVAL DEL CARME, NUM. 131 AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
(25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)
W PLANOL: NUMERO: AUTOR DEL PROJECTE:
INSTAL LACIO DE SANEJAMENT
PLANTA SOTERRANI 112
DATA: ESCALA:
Desembre 2.017 1/100
GABRIEL GARRIGA GODIA

Enginyer Técnic Industrial - Col legiat NUm. 16513-L











SUPERFICIES PLANTA BAIXA SANEJAMENT
Canonada sanejament residuals de PVC

SUPERFICIES UTILS Canonada sanejament pluvials de PVC
1 Aula-Sala polivalent 128.70 m? DeSQU{?‘S resid.uculs aparell

2 Sala de consulta 35.27 m” RDséigsErJrZScch:\g(r?zdes sanejament

3 Despatx de direccio 30.40 m?

4 Despatx personal técnic i administratiu

Sala de classificacié i ordenacioé

1.00 . 3.45 de la documentaci6 40.11 m?
: Fi Desd Fi Des d ins a . P el .z
® PI.nSSoOTerrcmi P.e(siogerfo Pl.nssoc;erroni P.e(siogerfo P. Soterrani ° 5 Sala de digitalitzacié 5.74 m*
- - - 6 Magatzem 9.28 m?
7  Isala de recepcio 44.10 m?
8 Sala de desinsectacié i desinfeccié 17.76 m?
9 Office 11.72 m?
ffffffffffffffff 10 Serveis personal de I'arxiu 12.16 m?
11 Magatzem de material i
el espais per I'equip de neteja 11.37 m?
13 Escales 11.14 m?
14  Serveis 9.79 m?
15 Despatx Centre Estudis de les Garrigues 19.80 m?
e U ey Y 16  Circulacié 94.79 m?
17 Vestibul d'independéncia 9.21 m?
777777777777777777 SUPERFICIE CONSTRUIDA 511.68 m?
pati del magatzem 32.72 m?
pati de la sala polivalent 54.57 m?
Fins a
P. Soterrani
PROJECTE:
INSTAL ‘LACIONS DE L'ARXIU
COMARCAL DE LES GARRIGUES exPeDIENT: 16064
EMPLACAMENT: TITULAR:
RAVAL DEL CARME, NUM. 131 AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)
/ PLANOL: NUMERO: AUTOR DEL PROJECTE:
X I I I S [ E ) [ B S S O BN BN DU B B 4 INSTAL LACIO DE SANEJAMENT
: PLANTA BAIXA 113
DATA: ESCALA:
Desembre 2.017 1/100

GABRIEL GARRIGA GODIA
Enginyer Técnic Industrial - Col legiat NUm. 16513-L











Fins a Fins a . Fins a . Des de
P. Soterrani P. Soterrani P. Soterrani P. Coberta

28

27

29

Fins a
P. Soterrani

SUPERFICIES PLANTA PRIMERA

SUPERFICIES UTILS

21 Diposit general-1 117.47 m?
22 Diposit general-2 117.41 m?
23 Diposit general-3 135.65 m?
24 Diposit general-4 117.47 m?
25 Circulacio 5.89 m?
26 Circulacio 14.85 m?
27 Circulacio 23.30 m?
28 Circulacio 1.83 m?
29 Diposit grans formats 23.69 m?
30 Diposit material fotografic 21.54 m?
31  Visualitzacio 10.14 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA 703.00 m?
A
CD PROJECTE:
N INSTAL -LACIONS DE L'ARXIU
G% COMARCAL DE LES GARRIGUES
_ g EMPLACAMENT:
@ RAVAL DEL CARME, NUM. 131
(25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)
W pLANOL: NUMERO:
INSTAL LACIO DE SANEJAMENT
PLANTA PRIMERA 114
DATA: ESCALA:
Desembre 2.017 1/100

SANEJAMENT

Canonada sanejament residuals de PVC
Canonada sanejament pluvials de PVC
Desguds residuals aparell

Desguds pluvials

Registre canonades sanejament

exPEDIENT: 16064

TITULAR:
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

AUTOR DEL PROJECTE:

GABRIEL GARRIGA GODIA
Enginyer Técnic Industrial - Col legiat NUm. 16513-L











T
Muntant !
fins a P. Baixa |

FONTANERIA

Clau escomesa
Clau de tall aigua freda
|:| Canonada aigua freda de polietilé reticulat (PEX) segons UNE-53381
Canonada polietile d'alta densitat aigua freda (Escomesa)

DERIVACIONS A APARELLS

APARELL [%]

Inodor Pex @16
Lavabo Pex @16
AigUera Pex @16

Abocador Pex @20
Baixant escomesa

des de P. Baixa

[ [ [ [ -
I (D PROJECTE:
N INSTAL -LACIONS DE L'ARXIU
G% COMARCAL DE LES GARRIGUES expenient: 16064
. <; EMPLACAMENT: TITULAR:
() RAVAL DEL CARME, NUM. 131 AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
(25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)
W pLANOL: NUMERO: AUTOR DEL PROJECTE:
INSTAL LACIO DE FONTANERIA
PLANTA SOTERRANI 115
DATA: ESCALA:
Desembre 2.017 1/100
GABRIEL GARRIGA GODIA

Enginyer Técnic Industrial - Col legiat NUm. 16513-L











SUPERFICIES PLANTA BAIXA FONTANERIA
Clau escomesa

SUPERFICIES UTILS Clau de tall aigua freda
1 Aula-Sala polivalent 128.70 m? gonono:o oigl.u?.lf\redqo”dedpoliiﬁlté r§TiculfoT<:(!PE)(E) segons UNE-53381
2 Sala de consulta 55.27 m? anonada polietilé d'alta densitat aigua freda (Escomesa)
3 Despatx de direccio 30.40 m? DERIVACIONS A APARELLS
4 Despatx personal técnic i administratiu APARELL [%]
Sala de classificaci6 i ordenacié Inodor Pex @16
de la documentacioé 40.11 m? qu.(.]bo Pex @16
1.00 3.45 5  Sala de digitalitzacié 5.74 m? igvera Pex @6
. . ala de digitalitzacio . m Abocador Pex @20
° ® 6 Magatzem 9.28 m?
7  Isala de recepcio 44.10 m?
8 Sala de desinsectacio i desinfeccié 17.76 m?
9 Office 11.72 m?
10 Serveis personal de I'arxiu 12.16 m?
11 Magatzem de material i
espais per lI'equip de neteja 11.37 m?
3 % & &3 &3 £ F3 &1 13 Escales 11.14 m?
14  Serveis 9.79 m?
15 Despatx Centre Estudis de les Garrigues 19.80 m?
S B e et 16 Circulacié 94.79 m?
17 Vestibul d'independéncia 9.21 m?
Muntant . .
des de P. Soterrani \ , SUPERFICIE CONSTRUIDA 511.68 m?
****************** ; | pati del magatzem 32.72 m?
‘ ‘ pati de la sala polivalent 54.57 m?
Armari comptfador
general fontdneria
Clau escomesa
enargueta |
r—
Xarxa general
companyia
subministradora
Baixant|escomesa
fins a P|Spterrani [l
— PROJECTE:
INSTAL ‘LACIONS DE L'ARXIU
COMARCAL DE LES GARRIGUES exPEDIENT: 16064
EMPLACAMENT: TITULAR:
RAVAL DEL CARME, NUM. 131 AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)
PLANOL: NUMERO: AUTOR DEL PROJECTE:
**************************************************************************************** // INSTAL LACIO DE FONTANERIA
PLANTA BAIXA 116
DATA: ESCALA:
Desembre 2.017 1/100

GABRIEL GARRIGA GODIA
Enginyer Técnic Industrial - Col egiat NUm. 16513-L
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EXPEDIENT:

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
Enginyer Técnic Industrial - Col{egiat NOm. 16513-L

AUTOR DEL PROJECTE:
GABRIEL GARRIGA GODIA

TITULAR:

117

NUMERO:
S/E

ESCALA:

RAVAL DEL CARME, NUM. 131

ELECTRIC UNIFILAR

PLANOL:

COMARCAL DE LES GARRIGUES
25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)

INSTAL LACIONS DE L"ARXIU

PROJECTE:

EMPLACAMENT:
ESQUEMA
Desembre 2.017

DATA:











Unitat exterior

MITSUBISHI Y (YKB) Estandard, PUHY-P200YKB-A1
index de capacitat: 198.00

Combinacié: 115 %

Capacitat frigorifica nominal: 22.40 kW

Capacitat calorifica nominal: 25.00 kW

Carga de refrigerant: 14.31 kg

Carga de refrigerant estandard de fabrica: 6.50 kg
Carga de refrigerant addicional: 3.0 kg + 48.13 m (1/4") x 0.022 + 63.63 m (3/8") x 0.059 = 7.81 kg
Volum minim abastiment: 34.98 m3

Planta baixa

Unitat interior
Amb distribucié per conductes

CMY-Y10255-G2 CMY-Y10255-G2 MITSUBISHI PEFY-P32VMA-E

Unitat exterior

MITSUBISHI Y (YKB) Estandard, PUHY-P250YKB-A1
index de capacitat: 240.00

Combinacié: 115 %

Capacitat frigorifica nominal: 28.00 kW

Capacitat calorifica nominal: 31.50 kW

Carga de refrigerant: 13.69 kg

Carga de refrigerant estandard de fabrica: 8.00 kg

Carga de refrigerant addicional: 3.0 kg + 45.60 m (3/8") x 0.059 = 5.69 kg

Volum minim abastiment: 387.96 m3
Planta baixa

CMY-Y10285-G2

Unitat interior
Amb distribucié per conductes
MITSUBISHI PEFY-P80VMA-E

[
o

oy

Capacitat frigorifica nominal: 3.60 kW
Capacitat calorifica nominal: 4.00 kW
Planta baixa / Zona Pas

Tl PN TN LU
3E A 3/8"- 5/8"

Capacitat frigorifica nominal: 9.00 kW

22.52m :] 456 m Capacitat calorifica nominal: 10.00 kW

3/8"-5/8"

L B B

ol

CMY-Y1028S-G2

3/8"-5/8"

b=l

1

7.93m
1/4"-1/2"

CMY-Y10285-G2

528 m
3/8"-5/8"

o

Unitat interior

De cassette

MITSUBISHI PLFY-P15VCM-E

Capacitat frigorifica nominal: 1.70 kW
Capacitat calorifica nominal: 1.90 kW
Planta baixa / Office

Unitat interior

De cassette

MITSUBISHI PLFY-P20VCM-E

Capacitat frigorifica nominal: 2.20 kW
Capacitat calorifica nominal: 2.50 kW
Planta baixa / Despatx personal técnic

3/8"-7/8"

ol

3/8"-3/4"

o ———— ]

CMY-Y10285-G2

Planta baixa / Sala polivalent (1)

Unitat interior

Amb distribucié per conductes
MITSUBISHI PEFY-P80VMA-E

Capacitat frigorifica nominal: 9.00 kW
Capacitat calorifica nominal: 10.00 kW
Planta baixa / Sala polivalent (2)

4.56m
3/8"-5/8"

Unitat interior

Amb distribucié per conductes
MITSUBISHI PEFY-P80VMA-E

Capacitat frigorifica nominal: 9.00 kW
Capacitat calorifica nominal: 10.00 kW

Brélfg(f];?;?frgar 3/8"-5/8 Planta baixa / Sala polivalent (3)
MITSUBISHI PLFY-P20VCM-E
A Capacitat frigorifica nominal: 2.20 kW
Capacitat calorifica nominal: 2.50 kW
Planta baja / Despatx personal tecnic
Unitat interior
De cassette Unitat exterior
CMY-Y10258-G2 CMY-Y10255-G2 MITSUBISHI PLFY-P32VCM-E MITSUBISHI MUZ-FH25VE
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ S y—— j"""g‘;[r‘;""""‘ Capacitat frigorifica nominal: 3.60 kW Capacitat frigorifica nominal: 2.50 kW
717 m = 4.52m ': 1740172 Capacitat calorifica nominal: 4.00 kW Capacitat calorifica nominal: 3.20 kW
3/8"- 5/8" : 3/8"-5/8" i Planta baixa / Despatx Direccié Planta baixa Unitat interior
1 1 De split
i ! Unitat interior MITSUBISHI MSZ-FH25VE
! 1 De cassette | Capacitat frigorifica nominal: 2.50 kW
; 1 MITSUBISHI PLFY-P32VCM-E S 181m / Capacitat calorifica nominal: 3.20 kW
[ v Capacitat frigorifica nominal: 3.60 kW 1/4"-3/8 Planta baixa / Despatx CEG
= Capacitat calorifica nominal: 4.00 kW >
i Planta baixa / Sala de Consulta
1
: Unitat interior
1 De cassette
1 MITSUBISHI PLFY-P32VCM-E
- Capacitat frigorifica nominal: 3.60 kW
]'/4,, 12 Capacitat calorifica nominal: 4.00 kW
Planta baixa / Consulta 2
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El 90

El 90

SECTOR 1
PLANTA SOTERRANI

ESTRUCTURA FORJAT SOSTRE P-1 R120

©NgiNyersy

NOTA:

- PILARS R90
- JASSERES R?0

- ESTRUCTURA FORJAT SOSTRE PB R90
- ESTRUCTURA FORJAT SOSTRE P-1 R120
- ESTRUCTURA COBERTA R90

- Sector d'incendis
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SUPERFICIES PLANTA BAIXA MECANISMES

Base d'endoll simple 16A Il + TT
Interruptor senzill

Base d'endoll simple 16A Il + TT. Estanc

SUPERFICIES UTILS

1 Aula-Sala polivalent 128.70 m? nt ) i Est
2 Sala de consulta 55.27 m? o nteruptorsenzil, tstanc
. . ) Interruptor commutador
3 Despatx de dlrecclc‘a o N . 30.40 m o Interruptor de creuament
100 4  Despatx personal tecnic i administratiu A Sensor regulador PHILIPS model OCCUSWITHC RALI LRM 2070
Y 3.45 Sala de classificacié i ordenacié B Sensor preséncia PHILIPS model OCCUSWITHC RALI LRM 1080
® de la documentacio 40.11 m? C Sensor presencia PHILIPS model OCCUSWITHC RALI LRM 1070
= 5 Sala de digitalitzacio 5.74 m2 =5 Video porter automatic. Unitat exterior
1% | PTI O I | 6 Magatzem 9.28 m? P Video porter automatic. Unitat interior
‘ g I 7 Sala de recepcio 44,10 m? Z Erelsoddoble C?e veur ?Odes i roritzad flacic
| 7 8 ] C — — BT . o . L2 ) 2 olsador accionament comportes moforitzades venfilacio
i } ‘ } } } } § = = — == — i %ﬁiﬁ ‘\} ‘ I i : 2:;:e desinsectacic i desinfeccio :: ;g $2 Punt de treball a la paret composat per:
i } | ] 3,L } } l } ] o . - 4 bases d'endoll simple 16All + TT
il | i il 5 10  Serveis personal de I'arxiu 12.16 m* -2 bases d'endoll simple 16All + TT circuit SAI
| — T e T BT | e 11 Magatzem de material i - 2 preses dobles de veu + dades
®C \ \ —~= espais per I'equip de neteja 11.37 m? PT1 Punt de treball al terra composat per:
BT] pais p quip |
- | - - i) : T 13 Escales 11.14 m? - 4 bases d'endoll simple 16All + TT
} e s 14 Sorvels 073 ms
‘ [ PT1 [ | 15  Despatx Centre Estudis de les Garrigues 19.80 m? -2 preses dobles de veu + dades
I | | | ‘ N | 16 Circulacio 94.79 m? ENLLUMENAT
\ ) xracclo fins a P. Primera } 100x40 s \ I 17  Vestibul d'independéncia 9.21m Llumindria encastada en fals sostre (60x460cm)
| . ‘ | eas \ ’ ) PHILIPS RC1278 LED345/840 PSU WL60L60 OC 41W
OB © B Os2 @s2 Os2 | Ll ©OB2 O B2 *B } SUPERFICIE CONSTRUIDA 511.68 m? Llumindria encastada en fals sostre (60x60cm)
‘ ﬁ‘ w i i == I i . S RC127B LED34S/840 PSD WL60L60 OC 41W regulable
: ‘ — SE ati del magatzem 32.72 m? PHILIP
\ | E ‘ H = H H £ H ﬁ H \ P . g . Downlight encastable al fals sostre PHILIPS RC127V LED 34S/830 PSV
\ 150x60 pati de la sala polivalent 54.57 m?
l 100x \ —_— ! ) Downlight encastable al fals sostre PHILIPS RC127V LED 345/830 PSD
s T T T T I |
I ™ | Z & O B2 B2©) s Llumindria de superficie estanca PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840 57 W
o — Caixa Congexio af H H H H H H H H ‘ | Llumindria de superficie estanca PHILIPS WT120C LED40S/840 PSD L1200
— — presa de terra gdific | " .
f— p— — — — — | Aplic de paret circular LED W120V LED12S/840 PSR WH 18W
:H = @BZ E ‘ﬁH ‘Srﬂ H ruj EHE H H H@ | Eis Balissa estanca per a exteriors SIMES BLINKER 12,5W
m‘w’m o \ B | - Enllumenat d'emergéncia i senyalitzacié
[ ] [ | O B2 2O ‘ L%J Enllumenat d'emergéncia i senyalitzacié per exteriors
g | CANALS
| = B 1EH, = \ o
' TE I IIm > | T T 111 | | L 1 safata metaldica tipus "Rejiband (Electricitat)
T ] 4ET]7 i = ‘ |:| Safata metdllica tipus "Rejiband (Senyal)
Equip comptatge :H [ :H o % } TERRES
Tipus TMF1
r ] H © ®B © ‘ - - Piqueta presa de terra 2m @14 mm
cep BI PT1 - — Control enllumenat 2
Esquema 9 (160 A ) —= centralitzat sala conferéncies | | @ Conductor nu de Cu de 35 mm
i N = N 17 = } ' INTRUSISME
TEXTI BT TEXT | BXTT . EXTTEXTTBXTi | BT EXTIEXTIEXTT | EXTI | EXT2|| EXiE EKiD \ EB, Detector volumetric
\ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 05 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ Teclat activacié alarma
I | | | | | | | | o | | | | | | | | | oS Sirena exterior dptico/acUstica
. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -
} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | N PROJECTE:
N 1 | 1 B e N ‘ —~ INSTALLACIONS DE L'ARXIY
| | | | SR T S S R R R A BN R o | () COMARCAL DE LES GARRIGUES expEDIENT: 16064
] \ \ \ | © | \ | © | \ | © | \ I O | \ | © | \ I © | | © | \ (i) e
} | | | \ | EXT3 | | | EXTTN | | | EXT3 | | | EXTTN | | | EXT3 | \ | EXTTN | | EXT3 | | | E C EMPLACAMENT: TITULAR:
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3.45
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ESTRUCTURA FORJAT SOSTRE PB R90

SUPERFICIES PLANTA BAIXA

SUPERFICIES UTILS

NOTA:

- ESTRUCTURA FORJAT SOSTRE PB R90

- ESTRUCTURA FORJAT SOSTRE P-1 R120
- ESTRUCTURA COBERTA R90

- PILARS R0

1 Aula-Sala polivalent 128.70 m? - JASSERES R90
2 Sala de consulta 55.27 m?
3  Despatx de direccié 30.40 m? - Sector dincendis
4 Despatx personal técnic i administratiu
Sala de classificacio i ordenacio
de la documentacio 40.11 m?
5 Sala de digitalitzacié 5.74 m?
6 Magatzem 9.28 m?
7  'sala de recepcio 4410 m?
8 Sala de desinsectacio i desinfeccié 17.76 m?
9 Office 11.72 m?
10 Serveis personal de I'arxiu 12.16 m?
11  Magatzem de material i
espais per I'equip de neteja 11.37 m?
13 Escales 11.14 m?
14  Serveis 9.79 m?
15 Despatx Centre Estudis de les Garrigues 19.80 m?
16 Circulacié 94.79 m?
17 Vestibul d'independéncia 9.21 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA 511.68 m?
pati del magatzem 32.72 m?
pati de la sala polivalent 54.57 m?
A
U) PROJECTE:
N INSTAL LACIONS DE L'ARXIU
G>)\\ COMARCAL DE LES GARRIGUES exPeDIENT: 16064
C

garriga «cng

EMPLACAMENT:

RAVAL DEL CARME, NUM. 131
25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)

TITULAR:
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

PLANOL: NUMERO:
SECTORS D'INCENDIS
PLANTA BAIXA | 20
DATA: ESCALA:
Desembre 2.017 1/100

AUTOR DEL PROJECTE:

GABRIEL GARRIGA GODIA
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garriga enginyeria s.l.p. - complex de la caparrella, 97 edifici ceei-3 modul 3.12 - 25192 lleida

- teléfon 973 832 295
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SUPERFICIES PLANTA PRIMERA

SUPEREFICIES UTILS

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Diposit general-1
Diposit general-2
Diposit general-3
Diposit general-4
Circulacioé

Circulacioé

Circulacioé

Circulacié

Diposit grans formats
Diposit material fotografic
Visualitzacio

SUPERFICIE CONSTRUIDA

©NgiNyersy

117.47 m?
117.41 m?
135.65 m? o
117.47 m? b

5.89 m? A
14.85 m? ?:
23.30 m? 5

1.83 m? =
23.69 m? —

21.54 m? o
10.14 m?
703.00 m?
PTI
E+S
=
1
1
P
PROJECTE:

INSTAL LACIONS DE L'ARXIU
COMARCAL DE LES GARRIGUES

EMPLACAMENT:

RAVAL DEL CARME, NUM. 131
25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)

MECANISMES

Base d'endoll simple 16A Il + TT
Interruptor senzill
Base d'endoll simple 16A Il + TT. Estanc
Interruptor senzill. Estanc
Interruptor coommutador
Interruptor de creuament
Sensor regulador PHILIPS model OCCUSWITHC RALI LRM 2070
Sensor presencia PHILIPS model OCCUSWITHC RALI LRM 1080
Sensor presencia PHILIPS model OCCUSWITHC RALI LRM 1070
Video porter automatic. Unitat exterior
Video porter automatic. Unitat interior
Presa doble de veu + dades
Polsador accionament comportes motoritzades ventilacio
Punt de treball a la paret composat per:
- 4 bases d'endoll simple 16All + TT
- 2 bases d'endoll simple 16All + TT circuit SAl
- 2 preses dobles de veu + dades
Punt de treball al terra composat per:
- 4 bases d'endoll simple 16All + TT
- 2 bases d'endoll simple 16All + TT circuit SAl
- 2 preses dobles de veu + dades

ENLLUMENAT

Lluminaria encastada en fals sostre (60x60cm)
PHILIPS RC127B LED34S/840 PSU WL60L60 OC 41W

Lluminadria encastada en fals sostre (60x60cm)
PHILIPS RC127B LED34S/840 PSD WL60L60 OC 41W regulable

Downlight encastable al fals sostre PHILIPS RC127V LED 34S5/830 PSV
Downlight encastable al fals sostre PHILIPS RC127V LED 34S/830 PSD
Downlight per a exteriors

Llumindria de superficie estanca PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840 57 W
Lluminadria de superficie estanca PHILIPS WT120C LED40S/840 PSD L1200
Aplic de paret circular LED W120V LED12S/840 PSR WH 18W

Balissa estanca per a exteriors SIMES BLINKER 12,5W

Enllumenat d'emergéncia i senyalitzacié

Enllumenat d'emergéncia i senyalitzacié per exteriors

CANALS

Safata metdllica tipus "Rejiband (Electricitat)
Safata metdliica tipus "Rejiband (Senyal)

TERRES

Piqueta presa de terra 2m @14 mm
Conductor nu de Cu de 35 mm?

INTRUSISME

Detector volumétric
Teclat activacié alarma
Sirena exterior Optico/acUstica

exPEDIENT: 16064

TITULAR:
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

PLANOL: NUMERO: AUTOR DEL PROJECTE:

INSTAL LACIO ELECTRICA

PLANTA PRIMERA |3
DATA: ESCALA:

Desembre 2.017 1/100

GABRIEL GARRIGA GODIA
Enginyer Técnic Industrial - Col legiat NUm. 16513-L











PROTECCIO CONTRA INCENDIS

El 90

e Extintor pols seca 6 kg 27A-183B
El 90 o« Extintor CO2 5 Kg. 89B
[r—— = [ g Polsador alarma incendis
[ i Campana incendis interior
= : _ ' ®Q Q % Detector T\ern_novelocimé’rric
i e , Detector optic
I - .LB | © © - Sirena exterior Optico/acUstica
......... = | Rétol senyalitzacio "sortida”
E30 Rétol senyalitzacié "sortida d'emergéncia”
Retol senyalitzacid "sense sortida"
Eu Rétol senyalitzacié "sortida a lI'esquerra”
Eu Retol senyalitzacio "extintor”
Retol senyalitzacié "polsador alarma”
Punt d'evacuacié més desfavorable
b.a.p. Barra antipdnic
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Recorregut d'evacuacid
|:| T TesT T Sectoritzacié d'incendis
| Enllumenat d'emergéncia i senyalitzacié
[Eﬁg] Enllumenat d'emerg. i senyalitzacié per exteriors
NOTA:
- ESTRUCTURA FORJAT SOSTRE PB R0
- ESTRUCTURA FORJAT SOSTRE P-1 R120
- ESTRUCTURA COBERTA R0
© © © - PILARS R90
- JASSERES R90

A
(D PROJECTE:
l l l “~INSTAL-LACIONS DE L' ARXIU
G% COMARCAL DE LES GARRIGUES expenient: 16064
. <; EMPLACAMENT: TITULAR:
() RAVAL DEL CARME, NUM. 131 AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
(25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)
W pLANOL: NUMERO: AUTOR DEL PROJECTE:
INST. PROTECCIO CONTRA INCENDIS
PLANTA SOTERRANI
DATA: ESCALA:
Desembre 2.017 1/100
GABRIEL GARRIGA GODIA

Enginyer Técnic Industrial - Col legiat NUm. 16513-L
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SUPERFICIES PLANTA BAIXA

SUPERFICIES UTILS

1

HODN

= = O 00 N O U

- O

13
14
15
16
17

Aula-Sala polivalent

Sala de consulta

Despatx de direccio

Despatx personal técnic i administratiu
Sala de classificaci6 i ordenacié

de la documentacio

Sala de digitalitzacié

Magatzem

lSala de recepcio

Sala de desinsectaci6 i desinfeccié
Office

Serveis personal de I'arxiu

Magatzem de material i

espais per I'equip de neteja

Escales

Serveis

Despatx Centre Estudis de les Garrigues
Circulacio

Vestibul d'independéncia

SUPERFICIE CONSTRUIDA

pati del magatzem
pati de la sala polivalent

PROJECTE:

EMPLACAMENT:

©NgiNyersy

PLANOL:

INST. PROTECCIO CONTRA INCENDIS
PLANTA BAIXA

DATA:

Desembre 2.017

128.70 m?
55.27 m?
30.40 m?

40.11 m?
5.74 m?
9.28 m?

44.10 m?

17.76 m?

11.72 m?

12.16 m?

11.37 m?
11.14 m?
9.79 m?
19.80 m?
94.79 m?
9.21 m?

511.68 m?

32.72 m?
54.57 m?

INSTAL -LACIONS DE L'ARXIU
COMARCAL DE LES GARRIGUES EXPEDIENT:

RAVAL DEL CARME, NUM. 131
25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)

PROTECCIO CONTRA INCENDIS

< Extintor pols seca 6 kg 27A-183B

&« Extintor CO2 5 Kg. 898

[ 3 Polsador alarma incendis

Campana incendis interior

® Detector termovelocimeétric

© Detector Optic

- Sirena exterior Optico/acUstica

Rétol senyalitzacié "sortida”

Rétol senyalitzacio "sortida d'emergéencia”

Retol senyalitzacid "sense sortida"

Rétol senyalitzacio "sortida a l'esquerra”

Rétol senyalitzacié "extintor"

Retol senyalitzacio "polsador alarma”

Punt d'evacuacié més desfavorable
b.a.p. Barra antipdnic

--------------- Recorregut d'evacuacid
T s T Sectoritzacié d'incendis

| Enllumenat d'emergéncia i senyalitzacié

[Eig} Enllumenat d'emerg. i senyalitzacié per exteriors

NOTA:

- ESTRUCTURA FORJAT SOSTRE PB R90

- ESTRUCTURA FORJAT SOSTRE P-1 R120
- ESTRUCTURA COBERTA R90

- PILARS R90

- JASSERES R90

TITULAR:
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

NUMERO: AUTOR DEL PROJECTE:

ESCALA:
1/100
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SUPERFICIES PLANTA PRIMERA PROTECCIO CONTRA INCENDIS

. . x Extintor pols seca é kg 27A-183B
SUPERFICIES UTILS P Extintor CO2 5 Kg. 898
21 Diposit general-1 117.47 m* o Polsador alarma incendis
22 Diposit general-2 117.41 m? Campana incendis interior
23 Diposit general-3 135.65 m? ® Detector termovelocimétric
24 Diposit general-4 117.47 m? © Detector optic
25  Circulacié 5.89 m? Sireno exterior dplico/acisfica
pig 26  Circulaci6 14.85 m? etorsenydiizacio sofiad™ o
T 11111 Gi lacié 23.30 m? Retol senyalitzacid "sortida d'emergencia
= LA — — = = _I -~ |SORTIDA EDIFICI SE 1 Z; Clrculaclo 1-83 mz Rétol senyalitzacio "sense sortida"
/ X El,60CA m 260¢5 . ¥ Ko™ o “JA=080m irculacioé -6om Retol senyalitzacié "sortida a l'esquerra”
T PR 7 7ISORTIDA PLANTA SP 1 & hn/ r N k4 : o Y q
nf : ﬂm " |A=0.80m | |SORTIDA PLANTA SP 1| no A &5' y ) B ) | | | | | 29 Diposit grans formats 23.69 m? Retol senyalitzacié "extintor"
m\J - Q A=080m < g [ o 30 Diposit material fotografic 21.54 m? Retol senyalitzacié "polsador alarma”
— %': - 25 :—‘ 6 E+S oshie Rz e | it 7 —g — = —:% - | 1 31 Visualitzacié 10.14 m? Punt d'evacuacié més desfavorable
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e\ 2N el & chmE%gc /AN Ny () RAVAL DEL CARME, NOM. 131 AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
i ] ettt " e = e (25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)
—1 D
Ventilacié evacuacié de fums| 1.00 Ventilacié evacuacié de fums| - PLANOL: NUMERO: AUTOR DEL PROJECTE:
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A=080m PLANTA PRIMERA
DATA: ESCALA:
Desembre 2.017 1/100

GABRIEL GARRIGA GODIA
Enginyer Técnic Industrial - Col egiat NUm. 16513-L
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Caixa de filires amb ventilador
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CANONADES REFRIGERANT

Canonada refrigerant liquid
Canonada refrigerant gas
Canonada desguds condensats de PVC @32

CLIMATITZACIO. EQUIPS

Unitat interior climatitzacio tipus cassette MITSUBISHI PLFY P15VFM-E
Unitat interior climatitzacio tipus cassette MITSUBISHI PLFY P20VFM-E
Unitat interior climatitzacié tipus cassette MITSUBISHI PLFY P32VFM-E
Unitat interior climatitzacié de conductes MITSUBISHI PEFY P32VMA-E
Unitat interior climatitzacié de conductes MITSUBISHI PEFY PBOVMA-E
Recuperador entdlpic LGH 100RVX-E

Recuperador entdlpic LGH 200RVX-E

Unitat interior climatitzacié tipus split MITSUBISHI MSZ-FH25VE
Deshumidificador CHARMEX FSW63

Humidificador CHARMEX TR-B450

Unitat exterior climatitzacié MITSUBISHI PUHY P200YKB-A1

Unitat exterior climatitzacid MITSUBISHI PUHY P250YKB-A1

Unitat exterior climatitzacié MITSUBISHI MUZ-FH25VE

Comandament local MITSUBISHI PAR-31 MAA

Control centralitzat climatitzacid MITSUBISHI AT-50B

CLIMATITZACIO. AIRE

Conducte impulsié aire
Conducte retorn aire
Difusor aire quadrat 60x60
Reixa impulsié aire

Reixa retorn aire

VENTILACIO

Extractor S&P SILENT-100 CZ

Ventilador S&P CVB/4 180/180 N

Ventilador S&P CVAB/4 2000/315 N D

Reixa aportacié aire

Reixa extraccio aire

Conducte aportacié aire

Conducte extraccid aire

Detector de CO2 per accionament recuperador "xx" de ventilacid

INSTAL -LACIONS DE L'ARXIU
COMARCAL DE LES GARRIGUES EXPEDIENT:

EMPLACAMENT:

RAVAL DEL CARME, NUM. 131
25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)

PLANOL: NUMERO:
CLIMATITZACIO DISTR. CONDUCTES
PLANTA SOTERRANI

DATA: ESCALA:
Desembre 2.017 1/100

TITULAR:
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

AUTOR DEL PROJECTE:

GABRIEL GARRIGA GODIA
Enginyer Técnic Industrial - Col legiat NUm. 16513-L
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SUPERFICIES PLANTA BAIXA

SUPERFICIES UTILS

1 Aula-Sala polivalent 128.70 m?
2 Sala de consulta 55.27 m?
3 Despatx de direccio 30.40 m?
4 Despatx personal técnic i administratiu

Sala de classificacio i ordenacio

de la documentacio 40.11 m?
5 Sala de digitalitzacio 5.74 m?
6 Magatzem 9.28 m?
7  'sala de recepcio 4410 m?
8 Sala de desinsectacio i desinfeccio 17.76 m?
9 Office 11.72 m?
10 Serveis personal de I'arxiu 12.16 m?
11  Magatzem de material i

espais per I'equip de neteja 11.37 m?
13 Escales 11.14 m?
14  Serveis 9.79 m?
15 Despatx Centre Estudis de les Garrigues 19.80 m?
16  Circulacioé 94.79 m?
17  Vestibul d'independéncia 9.21 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA 511.68 m?

pati del magatzem 32.72 m?

pati de la sala polivalent 54.57 m?

PROJECTE:
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PLANOL:

EMPLACAMENT:

RAVAL DEL CARME, NUM. 131
25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)
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INSTAL -LACIONS DE L"ARXIU
COMARCAL DE LES GARRIGUES

NUMERO:

CLIMATITZACIO DISTR. CONDUCTES
PLANTA BAIXA

DATA:

Desembre 2.017

CANONADES REFRIGERANT

Canonada refrigerant liquid
Canonada refrigerant gas
Canonada desguds condensats de PVC @32

CLIMATITZACIO. EQUIPS

Unitat interior climatitzacié tipus cassette MITSUBISHI PLFY P15VFM-E
Unitat interior climatitzacié tipus cassette MITSUBISHI PLFY P20VFM-E
Unitat interior climatitzacio tipus cassette MITSUBISHI PLFY P32VFM-E
Unitat interior climatitzacié de conductes MITSUBISHI PEFY P32VMA-E
Unitat interior climatitzacié de conductes MITSUBISHI PEFY PBOVMA-E

Recuperador entdlpic LGH 100RVX-E
Recuperador entdlpic LGH 200RVX-E

Unitat interior climatitzacio tipus split MITSUBISHI MSZ-FH25VE

Deshumidificador CHARMEX FSW63
Humidificador CHARMEX TR-B450

Unitat exterior climatitzacié MITSUBISHI PUHY P200YKB-A1
Unitat exterior climatitzacié MITSUBISHI PUHY P250YKB-A1

Unitat exterior climatitzacid MITSUBISHI MUZ-FH25VE
Comandament local MITSUBISHI PAR-31 MAA
Control centralitzat climatitzacié MITSUBISHI AT-50B

CLIMATITZACIO. AIRE

Conducte impulsié aire
Conducte retorn aire
Difusor aire quadrat 60x60
Reixa impulsié aire

Reixa retorn aire

VENTILACIO

Extractor S&P SILENT-100 CZ
Ventilador S&P CVB/4 180/180 N
Ventilador S&P CVAB/4 2000/315 N D
Reixa aportacié aire

Reixa extraccio aire

Conducte aportacié aire

Conducte extraccié aire

Detector de CO2 per accionament recuperador "xx" de ventilacio

TITULAR:

EXPEDIENT:

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

AUTOR DEL PROJECTE:

|8

ESCALA:

1/100

GABRIEL GARRIGA GODIA
Enginyer Técnic Industrial - Col legiat NUm. 1

6513-L

16064
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Connexié a xarxa
de sanejament

5/8"

B

Des d'unitat exterior
en terrassa superior
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PROJECTE:

CANONADES REFRIGERANT

Canonada refrigerant liquid
Canonada refrigerant gas
Canonada desguds condensats de PVC @32

CLIMATITZACIO. EQUIPS

Unitat interior climatitzacié tipus cassette MITSUBISHI PLFY P15VFM-E
Unitat interior climatitzacio tipus cassette MITSUBISHI PLFY P20VFM-E
Unitat interior climatitzacio tipus cassette MITSUBISHI PLFY P32VFM-E
Unitat interior climatitzacié de conductes MITSUBISHI PEFY P32VMA-E
Unitat interior climatitzacié de conductes MITSUBISHI PEFY PBOVMA-E
Recuperador entdlpic LGH 100RVX-E

Recuperador entdlpic LGH 200RVX-E

Unitat interior climatitzacio tipus split MITSUBISHI MSZ-FH25VE
Deshumidificador CHARMEX FSW63

Humidificador CHARMEX TR-B450

Unitat exterior climatitzacié MITSUBISHI PUHY P200YKB-A1

Unitat exterior climatitzacid MITSUBISHI PUHY P250YKB-A1

Unitat exterior climatitzacié MITSUBISHI MUZ-FH25VE

Comandament local MITSUBISHI PAR-31 MAA

Control centralitzat climatitzacid MITSUBISHI AT-50B

INSTAL -LACIONS DE L"ARXIU
COMARCAL DE LES GARRIGUES

EMPLACAMENT:

RAVAL DEL CARME, NUM. 131
25400 LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)

EXPEDIENT:

TITULAR:
AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

PLANOL: NUMERO: AUTOR DEL PROJECTE:
CLIMATITZACIO DISTRIBUCIO TUBS
PLANTA SOTERRANI 19

DATA: ESCALA:
Desembre 2.017 1/100

GABRIEL GARRIGA GODIA
Enginyer Técnic Industrial - Col legiat NUm. 16513-L

16064










